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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratofi

Zkuscbni laborato & 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
® Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢&. 53096/2024

Zikaznik : Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se Cislo zakazky : 30523

sidlem v Brné PFijem vzorku : 12.9.2024 12:41

Jefabkova 1847/4 VyS$etfeni vzorku :  12.9.2024 - 18.9.2024

602 00 Brno Cislo jednaci : ZU/30251/2024

Cislo spisu : S-ZU/30251/2024
Spisovy znak : 2.0.4
Cislo objednavky : 2BK0279
Informace o vzorku
Vzorek cislo: 102247
Datum odbéru: 12.9.2024 Cas odbéru: 9:00
Nazev vzorku: voda pitnd, vodovod
Misto odbéru: Bukovina ¢.p. 54, rodinny diim, kuchyné, diez
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Urban Jan
Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN 1SO 19458)
Zpiisob odbéru:  prosty vzorek
Uéel odbéru: statni zdravotni dozor
MnoZstvi vzorku: ccal,51
Mistni méFeni
(méfeno na misté odbéru)
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouziti metoda Nejistota
chlor volny <0,05 mg/1 max.0,30 A | SOP OV 008.01 .
pH 7.4 - 6,5-9,5 A | SOP OV 033.02 0.2
teplota vzorku 19,7 °C 8-12 (DH) A | SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouS$eni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| PouZita metoda Nejistota
amonné ionty <0,060 mg/l max.0,5 A | SOP OV 064 o
barva <5 mg/l Pt max.20 A | SOP OV 064.02
TOC <1,0 mg/l max.5,0 A | SOP OV 307 6
dusic¢nany 4.8 mg/l max.50 A [ SOP OV 064.03
dusitany <(,060 mg/l max.0,50 A | SOPOV 064.04
chut’ piijatelna - pfijatelna A | SOP OV 062 6
konduktivita (25°C) 46,9 mS/m max.125 A | SOPOVO0I11 ¢
pach piijatelny = piijatelny A | SOP OV 062 ‘
zakal 0,30 ZF(n) max.5 A | SOPOV 044.01 20%
zelezo <0,015 mg/] max.0,20 A | SOP OV 201 3
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzita metoda Nejistota
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 5
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 @
koliformni bakterie 0 KTJ1/100ml max.0 A | SOP OV 900 6
poéty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 6
pocty kolonii pti 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 o
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodg), nejistota méFeni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozd&j¥ich pFedpish - piiloha &. 1

Vyrok o shodé:
DH - doperudené hodnoty, nejsou pfedmdtem viroku o shodg,

Poznimka k odbéru:  Odber je pfedmétem akreditace, nedilnou soudésti protokolu je Protokol o odbéru &.
4196/2024

Poznamky k analyze:
Pach: stupeii 0
Chut": stupeti 0

Upiesnéni SOP

SOP OV 008.01 {navod firmy HACH)

SOP OV 011 (&SN EN 27888)

SOP OV 033.02 (CSN IS0 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN 180 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064,02 (navody firmy Thermao Scientific)
SOP OV 064,03 (ndvody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064,04 (navody firmy Therme Scientific)
SOP OV 064 (navody firmy Therme Scientific}
S0P OV 201 (CSN EN 130 17294-1, (SN EN ISO 17294-2)
SOPOV 307 - (CSN EN 1434)

SOP OV 900 (CSN EN IS0 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN IS0 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN IS0 6222)

Misto provedeni zkousky (pracoviste):
® - analyzy provedeny pracovi§tém Jibiava {Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metedy v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< yysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy¥3{ neZ uvedena hodnota

Vysledky se t¥kaji pouze zkoueniych vzorkd,

JestliZe laboratof neni odpovédnd za f4zi odbéru vzorku, vyslediy se vatahuji ke vzorku, jak byl piijat,

Bez pisemaého souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely,

Uvedené roziitené nejistoty méFeni jsou soudinem standardni nejistoty méfent a koeficientu roziifeni k=2, coZ odpovid4 hlading
spolehlivosti piibliZnd 95 %, nezohlediiuji vlivy edbért vzorkd,

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota mé¥eni vyjadiena jako 95% konfidentni meze vvjadlujic variabilitu Peissonova rozdélen,
nezohledfuil viivy odbérd vzorkd.

V piipadé, e odbdr neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &fslo vzorku dodal zdkaznik a laboratef nenese odpovEdnost

za tyto informace.
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Kontroloval: Be. Jana Kominkové
Protokol vyhotovil: Bc. Jana Kominkova

Pocet stran: 3
Dne: 19.9.2024
Ing. David Marek
zastupce vedouciho Oddéleni faktord prostiedi
; —"":jﬂ;;wéiq
Ing. David Marek . ey

19.09.2024 11;18:62,,
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konec protokolu
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